
№ п/п Показатели,

единицы измерений 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Запах (20˚С), балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Запах (60˚С), балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Вкус, привкус, балл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Цветность, град. цветности 8,8 14,8 17 19 17 9,7 9,7 8,2 10,8 11,0 10,1 11,2 9,2 9,0 10,1 13,5 9,0 9,0 9,5 10,3 7,7 9,9 9,7 9,5 8,2 10,3 14,6 14,2 14,0
5 Мутность, мг/дм³ < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6

6 Водородный показатель, ед.рН 6,6 6,8 6,7 6,7 6,8 6,6 6,4 6,5 6,5 6,4 6,3 6,6 6,6 6,6 6,5 6,5 6,5 6,6 6,4 6,6 6,6 6,6 6,4 6,5 6,5 6,6 6,6 6,6 6,7

7
Перманганатная 

окисляемость, мгО/дм³
3,73 5,12 5,32 5,20 5,38 4,55 3,71 4,06 4,14 3,73 3,15 3,83 3,65 3,69 3,82 4,30 3,69 3,73 3,82 3,81 3,61 3,65 3,65 3,74 3,74 3,54 4,91 5,07 4,91

8 Щелочность общая, ммоль/дм³ 0,30 0,35 0,38 0,39 0,37 0,37 0,32 0,36 0,34 0,32 0,32 0,35 0,33 0,33 0,32 0,34 0,34 0,34 0,32 0,32 0,34 0,31 0,33 0,35 0,33 0,30 0,38 0,39 0,38

9 Алюминий, мг/дм³ 0,12 0,13 0,12 0,11 0,12 0,17 0,17 0,17 0,14 0,11 0,12 0,15 0,11 0,11 0,13 0,13 0,13 0,11 0,14 0,14 0,12 0,10 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,15 0,11

10

Остаточный хлор (средне-

суточное значение), мг/дм³
0,38 0,28 0,33 0,40 0,43 0,59 0,36 0,47 0,45 0,43 0,38 0,50 0,49 0,44 0,44 0,36 0,42 0,43 0,42 0,52 0,57 0,41 0,35 0,47 0,31 0,37 0,33 0,51 0,44
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